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Untersuchungen zur Abscheidung von 1311 durch ein Iodfilter eines Druck-
wasserreaktors 
Kurzfassung 
Die Abscheidung von 1311 durch ein Anlagenraumabluftfilter eines deutschen 
Druckwasserreaktors wurde mit mehreren Methoden bestimmt, um insbesondere 
zuverlässige Daten zu gewinnen. Außerdem wurden Untersuchungen zur Klä-
rung der Ursache für die Alterung der im genannten Iodfilter enthaltenen 
Aktivkohle durchgeführt. 
Die tatsächliche Rückhaltung des organischen 1311 in Höhe eines Abscheide-
grades von 99,9 % wurde durch 1311 in Form von penetrierenden Iodverbindungen 
begrenzt. Sie war um mehr als eine Größenordnung ~eringer als die Rück-
haltung von CH3
131I unter Auslegungsbedingungen. Die Alterung beruhte vor-
wiegend auf Adsorption von schwerflüchtigen organischen Stoffen. 
Investigations on the retentionof 1311 by an iodine filter of a 
pressurized water reactor 
Abstract 
The retention of 131 r by an equipment room exhaust filter of a German 
pressurized water reactor was determined by various methods to particu-
larly obtain reliable results. Moreover, investigations were performed 
to clarify the reason for aging of the carbon contained in the iodine 
filter mentioned. 
The actual retention of the organic 1311, corresponding to a value 
of 99.9 %, was limited by 1311 in the form of penetrating iodine com-
pounds. It was lower than the retention of CH3
131I under layout conditions 
by more than one order of magnitude. The aging was essentially caused by 
the adsorption of low-volatile organic compounds. 
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Zur Minimierung der Strahlenexposition der Bevölkerung durch Radioiod 
wird die Abluft deutscher Kernkraftwerke in der Regel teilweise über 
Iodfilter abgegeben /1/. Bei neuerendeutschen Kernkraftwerken ist 
eine vollständige Iodfilterung der Abluft möglich. Bei Abluft-Iodfiltern 
ist gemäß gültiger oder in Vorbereitung befindlicher Richtlinien in der 
Bundesrepublik Deutschland ein minimaler Abscheidegrad von 90 bis 99 % 
für organisches Iod {Methyliodid) unter den zu erwartenden ungünstig-
sten Bedingungen einzuhalten /2, 3, 4/. 
Iodfilter müssen bekanntlich überwacht werden /1, 3/, da das Rückhalte-
vermögen der in den Iodfiltern enthaltenen Aktivkohle im Laufe der Zeit 
vor alleminfolge von Schadstoffeinwirkung absinkt {Alterung). Außerdem 
können Undichtheiten {Leckagen) auftreten. 
Tabelle 1 gibt einen Oberblick über die derzeitige, allerdings nicht 
in allen Fällen zutreffende Praxis beim Testen von Abluft-Iodfiltern 
in der Bundesrepublik Deutschland /5, 6/. In Vor-Ort-Tests wird die 
Dichtheit der Iodfilter geprüft. In Labortests wird das Rückhaltever-
mögen der in den Iodfiltern enthaltenen Aktivkohle durch Prüfung von 
gleichartig gealterter Aktivkohle aus Kontrollfiltern ermittelt. 
In neuester Zeit wird teilweise von den zuständigen Behörden bei Iod-
filtern; die laufend in Betrieb sind, zusätzlich eine laufende Ober-
wachung des Abscheidegrades durch Messung der Radioiodkonzentration 
vor und hinter den Iodfiltern gefordert. Dabei werden diskriminierende 
Iodsammler eingesetzt, die eine Unterscheidung der Iodkomponenten, 
insbesondere von elementarem und organisch gebundenem Iod, ergmöglichen 
/7, 8/. (Eine Messung ohne Unterscheidung der Iodkomponenten ist nicht 
sinnvoll, da der Abscheidegrad in Abhängigkeit von den Anteilen der 
Iodkomponenten schwanken würde.) Diese Methode erscheint als eine 
einfache, vom Betreiber des Kernkraftwerks durchführbare Methode zur 
laufenden Überwachung von Iodfiltern, falls die Radioiodkonzentration 
ausreichend hoch ist.Die KompatibilttätdieserMethode mit herkömmlichen 
Methoden ist allerdings weitgehend unbekannt. 
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Im vorliegenden Bericht wird auf Untersuchungen zur Abscheidung von 131 r, 
dem bei Kernkraftwerken normalerweise radioökologisch entscheidenden 
Iodisotop, durch ein Anlagenraumabluftfilter eines deutschen Druck-
wasserreaktors {DWR 4) eingegangen. Bei diesem Iodfilter war bei Messung 
mit diskriminierenden Iodsammlern durch den Setreiber der Anlage eine 
sehr schnelle Alterung festgestellt und ein schneller Wechsel der Aktiv-
kohle (nach einer Betriebszeit von nur wenigen Wochen) erzwungen worden. 
Die Untersuchungen dienten vor allem der Bestimmung der Rückhaltung von 1311 
mit verschiedenen Methoden. Damit sollten zuverlässige Daten zur Ab-
scheidung von 1311 durch das genannte Iodfilter gewonnen und zusätzlich 
einzelne Testmethoden hinsichtlich Durchführbarkeit und Aussagekraft 
überprüft werden. Mit den Untersuchungen sollte außerdem die Ursache 
für die Alterung des genannten Iodfilters geklärt werden. 
Tabelle 1: Praxis beim Testen von Abluft-Iodfiltern in der Bundesrepublik Deutschland a) 
Typ Agens Bedingungen Häufigkeit Kriterium für Akzeptanz 
Vor-Ort- CH31311 Betriebs- direkt nach c) 
DF > 104 
Test bedingungen Füllung 
Labor- d) CH 
1311 30 °C, 98% r. F. e) alle 6 - 12 Monate 3 DF ~ 10
2 3 30 °C, 70 % r. F. e) alle 6 Monate Test DF ~ 10 
-----
a) nicht in allen Fällen zutreffend (z. B. wegen verschiedener Festlegungen der jeweils 
zuständigen Behörden) 
b) DF: Dekontaminationsfaktor 
c) in Zukunft zusätzlich im Abstand von 3 Jahren 
d) Test der Aktivkohle aus Kontrollfiltern (ebenfalls Test frischer Aktivkohle vor Füllung). 





2. Daten des Iodfilters 
Das Iodfilter, an dem die Untersuchungen durchgeführt wurden, dient, 
mit einem identischen, parallel geschalteten Iodfilter, der Filterung 
der Luft, die kontinuierlich zur Unterdruckhaltung aus den Anlagen-
und Betriebsräumen des Reaktorgebäudes des DWR 4 abgesaugt wird. Während 
der Zeit der Untersuchungen war nur das untersuchte Anlagenraumabluft-
filter in Betrieb. Es war laufend eingeschaltet. 
Der prinzipielle Aufbau des Anlagenraumabluftfilters geht aus Abbildung 1 
hervor. Dem eigentlichen Aktivkohlefilter (Hauptfilter) sind folgende 
Komponenten vorgeschaltet: Tropfenabscheider, Erhitzer, Schwebstoffilter 
und Aktivkohlefilter (Vorfilter). Letzteres besteht aus einer Filter-
zelle. Während der Zeit der Untersuchungen war es ausgebaut. Das Haupt-
filter ist als Schüttbettfilter ausgelegt. Im vorliegenden Zusammenhang 
wichtige Daten des Hauptfilters sind in Tabelle 2 aufgeführt. Während 
der Untersuchungen war das Hauptfilter mit der Aktivkohle 207B gefüllt 
(Imprägnierung: KI; Korngröße: 8- 12 mesh). 
Zur Oberwachung des Zustandes der Aktivkohle im Hauptfilter werden drei 
Kontrollfilter parallel zum Hauptfilter betrieben. (In Abbildung 1 ist 
nur ein Kontrollfilter eingetragen.) Auslegung und Betrieb der Kontroll-
filter sind derart, daß die Verweilzeit bzw. der Luftwechsel wie im 
Hauptfilter ist. Die Aktivkohle, identisch mit der im Hauptfilter, 
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Anlagenraumabluftfilter des DWR 4 mit Testeinrichtungen 







+ 1. Aktivkohlefilter (Vorfilte~während der Untersuchungen ausgebaut; 
insgesamt 3 Kontrollfilter installiert 
(.Jl 
Tabelle 2: Daten des Anlagenraumabluftfilters -a) des DWR 4 
Daten Einheit Betriebswert b) Auslegungswert 
Temperatur oc ca. 30 30 
r.el. Luftfeuchte % ca. 30 70 
Luftdurchsatz m3/h 1100 1000 
lin. Luftgeschwindigkeit cmjs 57 50 "" 
Verweilzeit s 0,53 0,60 
- --- -- - -- --
a) Aktivkohlefilter (Aktivkohle: 207 B (KI), 8- 12 mesh; Bettiefe: 30 cm) 
b) Näherungswert während der Zeit der Untersuchungen 
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3. Experimente 11 es 
Zunächst werden Vor-Ort-Tests und Labortests zur Bestimmung der Rück-
haltung von 1311 mit verschiedenen Methoden beschrieben. Dann wird 
auf weitere Untersuchungen zur Alterung eingegangen. 
3.1 Vor-Ort-Tests und Labortests 
Tabelle 3 gibt einen Oberblick über die während eines Zeitraums von ins-
gesamt 8 Wochen durchgeführten Tests. Die Vor-Ort-Tests wurden sowohl 
mit anlagenfremdem (eingeleitetem) 131 r als auch mit anlageneigenem 
(in der Abluft vorhandenem) 131 1 durchgeführt. Die Labortests er-
folgten bei Betriebsbedingungen (30 °C, 30% r.F.) und bei Auslegungs-
bedingungen (30 °C, 70% r.F.). Die Durchführung des Tests wird in den 
folgenden Kapiteln im einzelnen beschrieben. Zunächst sei aber auf 
einiges Allgemeines eingegangen. 
Die 1311-Rückhaltung wurde durch Dekontaminationsfaktor, Abscheidegrad 
und Durchlaßgrad charakterisiert. Diese Größen lassen sich folgendermaßen 
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Ae: eingeleitete Aktivität 
Aa: abgeschiedene Aktivität 
Ad: durchgelassene Aktivität 
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Die genannten Größen können in identischer Weise ebenfalls durch Aktivitäts-
konzentrationen dargestellt werden. Der Dekontaminationsfaktor zum Beispiel 
kann als das Verhältnis der Aktivitätskonzentrationen vor und hinter einem 
Filter definiert werden. 




= 100 - AG = DG. 
Die Messung der Proben erfolgte bei den Vor-Ort-Tests mit Ge(Li)-
Detektoren, bei den Labortests mit Na! (Tl)-Detektoren. In den Vor-Ort-
Tests lag die Nachweisgrenze bei 10-12 Ci 1311 (Fehler von 100 % auf der 
1 o-Vertrauensebene), in den Labor-Tests bei 10-11 Ci 131 1 (Fehler von 
100% auf der 3 cr-Vertrauensebene). 
Die Vor-Ort-Tests mit anlagenfremdem 1311 (vgl. Tabelle 3) wurden weit-
gehend wie üblich durchgeführt /1/. In die Zuluft des Anlagenraumabluft-
filters wurde 131r eingeleitet. Gleichzeitig wurde 131 I aus der Zu- und 
Abluft mit Iodsammlern entnommen (vgl. Abb. 1). Es·wurden Tests mit 
CH3
131r und 131 r2 durchgeführt. 
131 r2 wird in der Bundesrepublik Deutsch-
land in Vor-Ort-Tests bisher nicht verwendet. Der Einsatz von 131 I2 in 
Vor-Ort-Tests von Iodfiltern mit gealterter Aktivkohle (Wiederholungs-
prüfungen) ist zu erwägen. 
Die Einleitung von 131 r erfolgte in einem Abstand von 2,5 m vor der Zu-
luftentnahme. Dieser Abstand entspricht dem Siebenfachen der Kanalab-
messungen (0,35 x 0,35 m). Die Probenahme in der zu~ und Abluft erfolgte 
jeweils mit zwei senkrecht zueinander angeordneten, mit Bohrungen ver-
sehenen Entnahmerohren über den gesamten Kanalquerschnitt. An jedes Ent-
nahmerohr waren Iodsammler (und weitere benötigte Geräte) angeschlossen. 
Es wurden diskriminierende Iodsammler verwendet, die, wie erwähnt, eine 
Unterscheidung der Iodkomponenten ermöglichen. In den üblicherweise mit 
CH 3
131 I durchgeführten Vor-Ort-Tests werden diese Iodsammler nicht einge-
setzt. 
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In Tests mit 131 12 ist ihr Einsatz zur Kontrolle einer eventuellen 
Umwandlung von 131r 2 in organische Iodverbindungen aber sinnvoll. 
Die diskriminierenden Iodsammler entsprachen dem in der Bundesrepublik 
Deutschland üblichen Aufbau /7, 8/. (Im Ausland werden weitgehend analog 
aufgebaute diskriminierende Iodsammler verwendet /9, 10, 11/). Das 
Prinzip der eingesetzten diskriminierenden Iodsammler geht aus Abb. 2 
hervor. Die Sammlerkomponenten sind jeweils zweifach vorhanden, so daß 
über die 131 1-Verteilung Schlüsse zur Trennung bzw. Abscheidung der Iod-
komponenten gezogen werden können. In Abweichung von dem in Abb. 2 
gezeigten Aufbau wurden (in Anströmrichtung) folgende Sammlerkomponenten 
verwendet: 
1 Schwebstoffilter GF/A; 
2 Betten Sorptionsmaterial DSt~ll; 
4 Betten imprägnierte Aktivkohle CG 0,8. 
Der Einsatz von 4 Aktivkohlebetten erfolgte zurbesseren Erfassung von 
möglicherweise penetrierenden Iodverbindungen in den Messungen mit anlagen-
eigenem 131 1 (s.u.). Daten der Sorptionsmaterialien bSMll und CG 0,8 
sind in Tabelle 4 enthalten. Wesentliche Parameter·der Vor-Ort-Tests sind 
in Tabelle 5 aufgeführt. 
Die Vor-Ort-Tests mit CH3 
1311 wurden sowohl direkt nach Neufüllung und In-
betriebnahme des Anlagenraumabluftfilters als auch nach achtwöchigem 
kontinuierlichem Betrieb durchgeführt. Mit 13112 wurde nur zum ersten Zeit-
punkt getestet, da keine belastbaren Werte erzielt werden konnten. 13112 
schied sich nämlich weitgehend am Tropfenabscheider ab und desorbierte 
nur langsam. Selbst in der auf 20 h erhöhten Sammelzeit erfolgte keine 
vollständige Desorption. 
~~1~g __ YQr:Qr!:I~~!~_mi!_~Ql~9~D~i9~D~m-~:~r 
Die Vor-Ort-Tests mit anlageneigenem 1311 (vgl. Tabelle 3) erfolgten durch 
einwöchige Beaufsch 1 agung von di skrimi nierenden Iodsammlern mit der Zu-
und Abluft des Anlagenraumabluftfilters. Ort und Art der Probenahme waren 
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wie in den Tests mit anlagenfremdem 131 r. Allerdings erfolgte jeweils 
nur eine einzige Probenahme (mit einem einzigen Entnahmerohr). Während 
der Sammelperioden * 2 bis 7 war der Aufbau der diskriminierenden Iod-
sammler wie in den Tests mit anlagenfremdem 1311. In den Sammelperioden 
1 und 8 wurden jedoch folgende Sammlerkomponenten eingesetzt: 
2 Schwebstoffilter GF/A; 
2 Betten Sorptionsmaterial DSM11; 
2 Betten Sorptionsmaterial IPH; 
2 Betten Sorptionsmaterial AC 6120; 
2 Betten imprägnierte Aktivkohle CG 0,8. 
Dieser Aufbau der diskriminierenden Iodsammler wurde gewählt, um zusätz-
liche Informationen über die Art der auftretenden Iodkomponenten zu er-
halten. An IPH sollte die hypothetische Iodverbindung H131 ro abgeschieden 
werden, an AC 6120 CH 3
131r und ähnliche leicht abscheidbare Iodverbindungen. 
Daten dieser Sorptionsmaterialien enthält Tabelle 4. Wesentliche Parameter 
der Vor-Ort-Tests sind in Tabelle 5 angegeben. 
Die Vor-Ort-Tests mit anlageneigenem 131r wurden wöchentlich ohne Unter-
brechung während achtwöchigen kontinuierlichen Betriebs des Anlagenraum-
abluftfilters durchgeführt. Direkt vor Aufnahme und nach Beendigung dieser 
Tests wurden die beschriebenen Tests mit anlagenfremdem 131 r vorgenommen. 
~~~~~--b~Q2r!~§!§_~D!~r-~~!ri~~§~~QiD9~D9~D 
Die Labortests unter Betriebsbedilngungen (30 °C, 30% r.F.; vgl. Tabelle 3) 
wurden mit frischer und gealterter Aktivkohle durchgeführt. Die Aktivkohle 
war identisch mit der im Aktivkohlefilter verwendeten ( 207B (KI), 8- 12 mesh). 
Die Alterung erfolgte in Bypässen des Aktivkohlefilters (vgl. Abbildung 1). 
Aufbau und Betrieb der Bypässe entsprachen dem Aufbau und Betrieb des Aktiv-
kohlefilters. Es wurden drei parallele Bypässe betrieben, um die Rückhaltung 
von CH 131r und 1311 bestimmen und weitere Untersuchungen zur Alterung 3 2 
* Sammelperioden sind aneinandergrenzende,fortlaufend numerierte 
Meßzeiträume von einwöchiger Dauer. 
- 11 -
durchführen zu können (s.u.). Die Bypässe wurden kontinuierlich 
während der achtwöchigen Untersuchungszeit (Zeit der Vor-Ort-Messungen) 
betrieben. 
In den Labortests wurden die. Bypassstrecken unverändert eingesetzt, d.h. 
die Schichtung der Aktivkohle wurde nicht verändert. Damit entsprach der 
geometrische Verlauf der Alterung dem im Aktivkohlefilter. Die Labortests 
wurden mit der in Abbildung 3 schematisch wiedergegebenen Apparatur 
durchgeführt. Wesentliche Parameter der Labortests zeigt Tabelle 6. 
Weitere Angaben zur Durchführung der Labortests finden sich in der 
Literatur /1/. 
~~±~1--~~~2r~~~~~-~D~~r-~~~l~9~D9~~~9iD9~D9~Q 
Die Labortests unter Auslegungsbedingungen (30 °C, 70% r.F.; vgl. 
Tabelle 3) erfolgten ebenfalls mit frischer und gealterter Aktivkohle. 
Sie entsprach wieder der im Aktivkohlefilter eingesetzten Aktivkohle. 
Die gealterte Aktivkohle stammte aus Kontrollfiltern des Aktivkohle-
filters (vgl. Abbildung 1). Das erste Kontrollfilter wurde nach fünf 
Wochen ausgebaut, das zweite Kontrollfilter nach acht Wochen. 
Als Testmedium diente CH3
131 r. Die Schichtung der Aktivkohle wurde 
in der üblichen Weise verändert: Aus der gemischten Aktivkohle des vorderen 
Bettes des Kontrollfilters wurden die vorderen Testbetten hergestellt 
(Bettiefe 0 bis 15 cm), aus der gemischten Aktivkohle des hinteren Bettes 
des Kontrollfilters die hinteren Testbetten (ßettiefe 15 bis 30 cm). Abge-
sehen von einigen aus Tabelle 6 hervorgehenden Unterschieden wurden die 
Tests unter Auslegungsbedingungen ansonsten wie die Tests unter Betriebs-
bedingungen durchgeführt. 
3.2 Weitere Untersuchungen 
Wie erwähnt, sollte im Rahmen der Untersuchungen auch die Ursache für die 
Alterung der im Anlagenraumabluftfilter enthaltenen Aktivkohle geklärt 
werden. Die Alterung von Aktivkohle beruht bei Betrieb eines Iodfilters 
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bekanntlich weitgehend auf Adsorption von organischen Substanzen, 
insbesondere von Lösungsmitteln. Weiterhin kann die Adsorption von 
anorganischen Substanzen, wie Schwefeldioxid und Stickoxiden, von 
Bedeutung sein. Letztere machte sich durch ein Sinken der Alkalinität 
der Aktivkohle bemerkbar ;12, 5, 13, 14, 15/. (Die Alterung von Aktiv-
kohle bei sachgerechter Lagerung ist relativ gering /16, 17, 18/). 
Die Untersuchungen zur Klärung der Alterung wurden an Aktivkohlen aus 
einem der Bypässe des Aktivkohlefilters durchgeführt (vgl. Kap. 3.1.3). 
Es wurde die Seladung der Aktivkohle mit organischen Substanzen und 
- über die Alkalinität- mit anorganischen Substanzen in Abhängigkeit 
von der Settiefe bestimmt. Im ersten Fall wurden die CC1 4-Extrakte der 
Aktivkohle aus den Bypassbetten gaschromategraphisch analysiert /19/. 
Im zweiten Fall wurde der pH-Wert der entsprechenden H20-Extrakte er-
mittelt /20/. 
Tabelle 3: Durchgeführte Tests (Anlagenraumabluft des DWR 4) 
Typ Agens Bedingungen 
CH 131I. 131I 
3 ' 2 ca. 30 °C, 30 % r. F. 
Vor-Ort-
(anlagenfremd) 
Test 131 131 CH3 I; I2 u.a. ca. 30 °C, 30% r. F. 
(anlageneigen) 
CH3131I; 131I2 30 °C, 30% r. F. 
Labor-
Test 
CH 131I . 0 30 C, 70% r. F. 3 
a) Zeitraum insgesamt 2 Monate (8 Wochen) 
b) Test mit 131 I2 nur nach Inbetriebnahme des Filters 
Zeit der Durchführung a) 
Dach Inbetriebnahme und 
nach kontinuierlichem Betrieb b) 
des Filters 
wöchentlich während kontinuierlichem 
Betrieb des Filters 
vor und nach Alterung 
in Bypass 
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1 Stufe für schwebstofförmiges Iod: 
2 Schwebstoffilter GF/ A 
2 Stufe für elementares Iod: 
2 Betten Sorptionsmaterial DSM 11 
3 Stufe für organisches Iod: 
2 Betten imp. Aktivkohle CG 0.8 
Diskriminierender Iodsammler 
Abb. 2 + 
+ Aufbau für durchgeführte Untersuchungen 
abgeändert; vgl. Text und Abb. 4- 7 
Tabelle 4: In den Iodfiltern eingesetzte Sorptionsmaterialien 
Name Grundmaterial Größe Imprägnans Lieferant 
DSM 11 Kieselsäure 1 - 2 mm KI Süd-Chemie 
(Kugeln) (München) 
aktiviertes Science 





AC 6120 Kieselsäure 1 - 2 mm Ag N03 Süd-Chemie (Kugeln) (München) 
CG 0,8 Aktivkohle 0,8 mm KI Norit 
(Stäbchen) Adsorption (Düsseldorf) 
a) Vorabscheidung von I2 erforderlich 
b) Abscheiung gering bei gewissen organischen Iodverbindungen 
















7, 8, 21 
22, 9, 21 
23' 24' 
25, 21 




Tabelle 5: Parameter der Vor-Ort-Tests 
Parameter Einheit Wert 
Temperatur oc ca. 30 
rel. Luftfeuchte % ca. 30 
Luftdurchsatz m3/h 3,6 
lin. Luftgeschwindigkeit cm/s 50 
Bettiefe pro a) 
Sammlerstufe ' b) cm 7,5 bzw. 15 
Ver.wei 1 zeit pro b) s 0,15 bzw. 0,30 Sammlerstufe 
Sammelzeit c) h ca. 2 bzw. 
eingeleitetes 131! d) mCi ca. 1 
eingeleitetes 127 I d) mg ca. 1 
a) unterteilt in Abschnitte von 3,75 cm 
b) 15 cm bzw. 0,3 s in der letzten Sammlerstufe 
(Sammelperioden 2 - 7) 
c) 2 hin Tests mit anlagenfremdem CH
3
131 r, 
20 hin Test mit anlagenfremdem 131r2 , 
168 h . T t . t 1 . 131 r 1n es s m1 an agene1genem 
d) in Tests mit anlagenfremdem 131 1 
(Einleitzeit: ca. 1 h) 





6 8 9 6 11 12 
=====================~===== 
Apparatur zur Prüfung von Iodsorptionsm ateri al 
Abb. 3 
1 Aktivkohlefilter 5 Kühler 9 Testbetten 
2 Schwebstoffilter 6 Kondensatbehälter 10 Sicherheitsbetten 
3 Durchflußmesser 7 Ei n 1 e it roh r 11 Ventil 




Tabelle 6: Parameter der Labortests 
Parameter Einheit Wert a) 
Temperatur oc 30 
rel. Luftfeuchte % 30 bzw. 70 
Luftdurchsatz m3/h 1 bzw. 0,88 
lin. Luftgeschwindigkeit cm/s 57 bzw. 50 
Vorströmzeit 
h 1 bzw. > 16 (Vorbefeuchtungszeit) -
Einleitzeit h 1 
Nachströmzeit h 2 (Spülzeit) 
Bettiefe b) cm 30 
Verweilzeit s 0,53 bzw. 0,6 
eingeleitetes 1311 mCi ca. 0,1 
eingeleitetes 1271 mg ca. 1 
a) erster Wert: Test bei Betriebsbedingungen; 
zweiter Wert: Test bei Auslegungsbedingungen des Anlagenraum-
abluftfilters (vgl. Tabelle 2) 
b) unterteilt in Abschnitte von 1,25 oder 2,5 cm 
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4. Präsentation der Ergebnisse 
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchungen im wesentlichen 
nur vorgestellt. Die eigentliche Diskussion der wichtigsten Ergebnisse 
erfolgt in Kap. 5. 
4.1 Vor-Ort-Tests und Labortests 
Zunächst sei auf die in den Tests mit CH 3
131 r und 131 r2 festgestellte Ver-
teilung des 1311 in den diskriminierenden Iodsammlern eingegangen. Abb. 4 
gibt eine typische Verteilung für CH3
131r in der Zu- und Abluft wieder. 
Erwartungsgemäß wurde fast das gesamte 1311 im ersten CG 0,8-Bett abge-
schieden. Eine typische Verteilung für 131 12 in der Zuluft zeigt Abb. 5. 
Fast das gesamte 131J wurde im ersten DSM11-Bett zurückgehalten. Dieser 
Befund entspricht ebenfalls der Erwartung. Er zeigt, daß keine nennens-
werte Umwandlung von 13112 in organische Iodverbindungen stattfand. 
(Die geringe Abscheidung von 1311 am Schwebstoffilter GF/A dürfte auf 
Adsorption von 13112 an diesem beruhen.) 
Die in den Tests mit CH3
131r und 131r2 festgestellten 
131 I-Konzentrationen 
in der Zu- und Abluft, nach Inbetriebnahme und nach achtwöchigem konti-
nuierlichem Betrieb.des Anlagenraumabluftfilters, sind in Tabelle 7 ange-
geben. Die Zuluftwerte entsprachen bei CH3
131 r den theoretischen Werten, 
bei 131r2 lagen sie um ca. 50 % niedriger. Im letzten Fall fand also eine 
deutliche Adsorption, z. B. an Kanalwänden, statt. Die Abluftwerte waren 
entsprechend der 131 !-Rückhaltung im Iodfilter sehr gering. Bei 131 r2 
wurde wegen der Adsorption am Tropfenabscheider die Nachweisgrenze nicht 
überschritten. 
Aus Tabelle 7 geht hervor, daß die bei verschiedener Position des Entnahme-
rohrs gemessenen 131 r-Konzentrationen relativ gut übereinstimmten. Bei 
131 CH 3 I betrugen die Abweichungen, abgesehen von einem Fall, ca. 10 %, bei 
131 r2 ca. 30 %. 
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Die aus den CH 3
131 r-Konzentrationen errechneten Dekontaminationsfaktoren 
des Anlagenraumabluftfilters sind in Tabelle 8 verzeichnet. Nach Inbe-
triebnahme betrug der Dekontaminationsfaktor für CH3
131 r ca. 105, nach 
achtwöchigem Betrieb ca. 104. Für 131 r2 können keine Werte angegeben 
werden. 
Es sei erwähnt, daß ein Dekontaminationsfaktor für CH3
131r von~ 105 als 
typisch für ein frisch gefülltes Tiefbettfilter angesehen werden kann 
I 5, 6/. 
1~±~g __ ~Qt:Qrt:I~~t~_mit_~Dl~9~D~i9~D~m_:::r 
Zuerst sei wieder auf die Verteilung des 131 r in den diskriminierenden 
Iodsammlern eingegangen. Abbildung 6 gibt eine typische Verteilung für die 
Zu- und Abluft in den diskriminierenden Iodsammlern wieder,die in den 
Sammelperioden 2 bis 7 eingesetzt wurden. In der Zuluft wurde das meiste 
131 r auf dem ersten DSM11-Bett und auf dem ersten CG 0,8-Bett festge-
stellt. Die 1311-Verteilung entspricht größenordnungsmäßig gleichen An-
teilen von 131 12 und CH 3
131r. In der Abluft fand sich das 131 1 weitgehend 
auf den CG 0,8-Betten wieder. Der Anteil Qes 13112 war also sehr klein. 
Aus der Art der 1311-Verteilung auf die CG 0,8-Betten folgt, daß das organische 
131
1 relativ penetrierend war, d. h. nur zum Teil aus CH3
131 r bestand. 
Abbildung 7 zeigt eine typische 1311-Verteilung für die Zu- und Abluft in 
den diskriminierenden Iodsammlern, die in den Sammelperioden 1 und 8 ver-
wendet wurden. In der Zuluft wurde das meiste 1311 auf dem ersten DSM 11· 
Bett und auf dem ersten AC 6120-Bett gefunden. Auf IPH und CG 0,8 wurde sehr 
wenig 1311 festgestellt. Daraus folgt, daß 131 r
2
und CH3
131 I in großen An-
teilen auftreten, 11 H 131!0 11 und penetrierende organi sehe Iodverbindungen da-
gegen höchstens in minimalen Anteilen. In der Abluft wurde wenig oder kein 
1311 auf DSM 11 und IPH festgestellt, viel 131 1 dagegen auf AC 6120 und 
insbesondere auf CG 0,8. Daraus folgen minimale Anteile an 
131 1
2 
und 11 H131 I0 11 sowie große Anteile von organischem 1311, insbesondere 
t . d . h 131 I von pene r1eren em organ1sc em . 
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Die geschilderten, die 1311-Verteilung betreffenden Befunde sind in Ober-
einstimmung mit früheren, in der Anlagenraumabluft eines anderen Druckwasser-
reaktors erzielten Ergebnissen /8, 21/. 
Die in den Tests mit anlageneigenem 131 1 während der einzelnen Sammelperioden 
gemessenen 131 r-Konzentrationen und Anteile der 131 1-Komponenten in der Zu-
und Abluft sind in Tabelle 9 aufgeführt. Die Konzentrationen und Anteile waren 
sowohl in der Zuluft als auch in der Abluft relativ konstant. (Die in der 
Abluft während der Sammelperiode 1 erzielten Ergebnisse sind nicht belastbar.) 
Der Anteil des organischen 1311 überwog in der Zuluft etwas, in der Abluft 
bei weitem. Der Anteil des schwebstofförmigen 1311 war unbedeutend. 
Die aus den Konzentrationen des organischen und elementaren 131 r errechneten 
Dekontaminationsfaktoren sind in Tabelle 10 und Abb. 8 wiedergegeben. Der 
Dekontaminationsfaktor für organisches 1311 wies relativ geringe Schwankungen 
auf. Er lag größenordnungsmäßig bei 103. Dagegen schwankte der Dekontaminations-
faktor für elementares 1311 relativ stark zwischen 104 und ca. 105. Die 
Schwankungen beim elementaren 1311 dürften weitgehend auf Meßungenauigkeiten 
infolge der geringen Konzentrationen hinter dem Iodfilter beruhen. 
Die Konzentrationen, Anteile und Dekontaminationsfaktoren für die 131 I-
Komponenten stimmen weitgehend mit denen überein, die in Anlagenraum-
abluftströmen bzw. für Anlagenraumabluftfilter anderer Druckwasserreaktoren 
ermittelt wurden /26, 27/. 
Die Abscheidegrade der im Aktivkohlefilter verwendeten Aktivkohle 207B (KI) 
für CH 3
131r unter Bedriebsdedingungen, bei verschiedenen Bettiefen und Al-
terungszeiten, sind in Tabelle 11 verzeichnet. Abb. 9 zeigt die entsprechenden 
Durchlaßgrade. Die Alterung ist deutlich zu erkennen. Bei der frischen Aktiv-
kohle ergab sich in der gewählten Darstellung der übliche lineare Abfall 
des Durchlaßgrades mit steigenderBettiefe /28, 29/. Bei der gealterten Aktiv-
kohle dagegen ergab sich ein nichtlinearer, bei geringer Bettiefe flacher 
Verlauf der Durchlaßkurve. Die Durchlaßgrade der frischen und gealterten 
Aktivkohle unterschieden sich bei gleicher Bettiefe um etwa eine bis zwei 
Größenordnungen. 
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Der bis zu einerBettiefe von 5 cm besonders flache Verlauf der Durchlaß-
kurve bei der gealterten Aktivkohle entspricht einer besonders starken 
Alterung bis zu dieser Bettiefe. Das geht auch deutlich aus den differentiellen 
Abscheidegraden, d. h. aus den Abscheidegraden der Teilbetten, hervor (Tab. 11). 
Die Abscheidegrade der ersten Teilbetten lagen bei der gealterten Aktivkohle 
weit unter dem bei der frischen Aktivkohle festgestellten Wert von ca. 90 %. 
Dagegen näherten sich die Abscheidegrade der hinteren Teilbetten sukzessive 
diesem Wert. Bei den hinteren Teilbetten war die Alterung also minimal. 
Ähnliche Befunde finden sich in der Literatur /5, 13, 14, 15/. 
Extrapoliert man die Ergebnisse auf eine Bettiefe von 30 cm, d. h. auf die 
Tiefe der Aktivkohle im Anlagenraumabluftfilter, so ergibt sich für frische 
und gealterte Aktivkohle ein Dekontaminationsfaktor für CH 131 1 von größer 
3 
als 106. 
Die entsprechenden Abscheidegrade und Durchlaßgrade für 131r2 finden sich 
in Tabelle 12 bzw. Abb. 10. Die Alterung ist ebenfalls deutlich sichtbar. 
Die Durchlaßgrade der frischen und gealterten Aktivkohle unterschieden sich 
bei gleicherBettiefe ebenfalls um etwa eine bis zwei Größenordnungen. 
Der Beginn der Abflachung in den Durchlaßkurven bei einerBettiefe von 2,5 
bis 5 cm kann auf 131 1 in nichtelementarer Form zurückgeführt werden. Unter 
den vorliegenden Bedingungen wurde 13112 bei einerBettiefe von 5 cm auch 
nach Alterung also praktisch vollständig abgeschieden. Die Ergebnisse sind 
in Obereinstimmung mit Befunden analoger Untersuchungen /5, 6, 26, 30/. 
~~1~~--~~~2~~~~~~-~Q~~~-~~~!~9~D9~~~2iD9~Q9~D 
Die Abscheidegrade der Aktivkohle 207B (KI) für CH3
131 I unter Auslegungs-
bedingungen, bei verschiedenen Bettiefen und Alterungszeiten, sind in 
Tabelle 13 enthalten. Abb. 11 gibt die entsprechenden Durchlaßgrade wieder. 
Auch hier ist die Alterung deutlich zu erkennen. Allerdings ergab sich 
auch bei der gealterten Aktivkohle eine lineare Durchlaßkurve. Die Alterung 
erscheint damit als unabhängig von der Bettiefe. Das dürfte damit zusammen-
hängen, daß die Schichtung der Aktivkohle nicht der Originalschichtung ent-
sprach. Außerdem kann nicht ausgeschlossen werden, daß während der relativ 
langen Vorbefeuchtungszeit (~ 16 h) die Aktivkohle teilweise regeneriert 
wurde. Ein linearer Verlauf der Durchlaßkurve für Aktivkohle aus Kontroll-
filtern wird bei der vorliegenden Testmethode meistens beobachtet. 
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Bei einer Bettiefe von 30 cm entsprechen die erzielten Ergebnisse bei 
frischer Aktivkohle einem Dekontaminationsfaktor von größer als 106 und 
bei gealterter Aktivkohle einem Dekontaminationsfaktor von 104 bis 105. 
Die genannten, die gealterte Aktivkohle betreffenden Ergebnisse gelten 
für die Aktivkohle aus dem Kontrollfilter, das nach acht Wochen ausgebaut 
wurde (zweites Kontrollfilter). Es ist zu erwähnen, daß bei der Aktiv-
kohle aus dem Kontrollfilter, das nach fünf Wochen ausgebaut wurde (erstes 
Kontrollfilter), unter gleichen Bedingungen im Rahmen der Meßgenauigkeit die 
gleichen Ergebnisse erzielt wurden (s. Kap. 5). 
4.2 Weitere Untersuchungen 
Die weiteren Untersuchungen bezogen sich, wie geschildert, auf die Beladung 
der Aktivkohle aus einem der Bypässe mit organischen Substanzen und auf 
die Alkalinität. Abb. 12 zeigt die Beladung der Aktivkohle mit organischen 
Substanzen in Abhängigkeit von der Bettiefe. (Die Beladung wurde auf die 
beladene Aktivkohle berechnet.) Es wird zwischen Substanzenhoherund 
niedriger Flüchtigkeit unterschieden. Erstere bestanden insbesondere aus 
Xylol und Nonan, letztere aus Decan und Dodecan. Die leichtflüchtigen 
Stoffe wurden vor allem in einerBettiefe zwischen 5 und 15 cm beobachtet. 
Bei einer Bettiefe von größer als 20 cm wurde keine Beladung mit leicht-
flüchtigen Stoffen nachgewiesen. Die schwerflüchtigen Stoffe dagegen wurden 
ausschließlich in einerBettiefe zwischen 0 und 10 cm festgestellt. 
Es ist darauf zu verweisen, daß in der Anlagenraumabluft eines anderen 
Druckwasserreaktors bei gleicher Beaufschlagungszeit eine weitgehend gleiche 
Beladung der Aktivkohle mit organischen Substanzen festgestellt wurde, 
und zwar hinsichtlich Art, Menge und Verteilung der Substanzen /5, 13, 14/. 
Zu den pH-Wert Messungen im H20-Extrakt der Aktivkohle ist folgendes zu 
sagen: Bei der gealterten Aktivkohle wurde praktisch über die gesamte Bett-
tiefe wie bei der frischen Aktivkohle ein pH-Wert von 8;0 festgestellt. 
Nur bei einer Bettiefe zwischen 0 und 5 cm wurde ein geringfügig kleinerer 
Wert, nämlich 7,7, ermittelt. Die Adsorption von anorganischen, den pH-Wert 
senkenden Substanzen war also sehr gering. In der Literatur wird über ein 
Absinken des pH-Wertes der vorderen Aktivkohleschicht bis weit in den sauren 
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Verteilung des 131r im diskriminierenden 
Iodsammler (anlagenfremdes 13112) 
Abb. 5 + 
+ vor Sammelperiode 1 
(direkt nach Inbetriebnahme 
des Iodfilters) 
Tabelle 7: 131!-Konzentration in der Zuluft und Abluft des Anlagenraumabluftfilters 
(anlagenfremdes 1311) 
Zeit der Position des Zuluft Abluft 
Messung a) Entnahmerohrs 131!-Konzentration (Ci/m3) b) 
CH3I I2 CH3I I2 
vor 
verti ka 1 1,0 ( -6 ) 3,0 ( -8 ) 1,5 (-12) < 1 '7 ( -14) Sammel-
periode ) 
1 c horizontal 9,9 ( -7 ) 4,2 ( -8 ) 5,8 (-12) < 1,7 (-14) 
nach 
vertikal 1 ,4 ( -6 ) - f) 1,2 (-10) - f) Sammel-
periode ) 
8 e horizontal 1 ,3 ( -6 ) - f) 1,1 (-10) - f) 
a) Sammelperioden: aneinandergrenzende, fortlaufend numerierte Meßzeiträume 
von einwöchiger Dauer 
b) Zehnerpotenzen durch Exponenten in Klammern wiedergegeben 
c) direkt nach Neufüllung und Inbetriebnahme des Anlagenraumabluftfilters 
d) kein 1311 festgestellt (Absorption von 1311 an vorgeschaltetem Tropfenabscheider) 
e) nach achtwöchigem kontinuierlichem Betrieb des Anlagenraumabluftfilters 





Tabelle 8: Dekontaminationsfaktor des Anlagenraumabluftfilters 
für anlagenfremdes 131r (CH3
131r) a) 
Zeit der Dekontaminationsfaktor 
I 
I 
Messung Mittelwert b) Maximalwert c) M" . 1 d) ! 1mma wert 1 
vor Sammel-
2,8 (5) 6,8 (5) 1,7 (5) I 
periode 1 
nach Sammel-
periode 8 1,2 (4) 1,3 (4) 1,1 (4) 
_.__IL_ __ - '----------- ---------------- --
a) entsprechend den Werten der Tabelle 7 
b) errechnet aus den mittleren Konzentrationen 
c) 
errechnet aus der höchsten Konzentration in der Zuluft und der 
niedrigsten Konzentration in der Abluft 
d) errechnet aus der niedrigsten Konzentration in der Zuluft und 
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+ in Sammelperiode 8 
Tabelle 9: 131r-Konzentration und Anteil der 131!-Komponenten in der Zuluft und Abluft 
des Anlagenraumabluftfilters (anlageneigenes 131r) 




Anteil der Sammel- Konzentration b) Konzentra~ion b) 131r-Komponenten (%) 131 c) (Cijm3) (Ci/rn ) I-Komponenten (%) periode 
orga- elemen- schweb- orga- elemen- schweb-
nisch tar stoff. nisch tar stoff. 
1 4,3 ( - 10 ) 47 d) 52 <- 1 3,5 ( - 14 ) 45 d) 55 -
2 6,9 ( - 10 ) 50 50 < 1 1,4 ( - 13 ) 96 4 -
3 5,4 ( - 10 ) 54 46 < 1 2,7 ( - 13 ) 93 5 2 
4 5,4 ( - 10 ) 57 43 < 1 3,8 ( - 13 ) 90 6 4 
5 5 ,5 ( - 10 ) 61 39 < 1 3,7 ( - 13 ) 97 2 1 
6 6,3 ( - 10 ) 55 45 < 1 4 ,.6 ( - 13 ) 95 5 -
7 7,8 ( - 10 ) 56 d) 43 < 1 6 ,4 ( - 13 ) 100 d) - -
8 9,2 ( - 10 ) 58 42 < 1 5 ,4 ( - 13 ) 98 2 -
- --·· -· --- ---- -----
a) Werte der Sammelperiode 1 nicht belastbar (Desorption von 131 r, eingeleitet als 12 in vorhergehendem Test, von vorgeschaltetem Tropfenabscheider) 
b) Zehnerpotenzen durch Exponenten in Klammern wiedergegeben 
c) - : Nachweisgrenze von 2 (-15) Ci 131 r;m3 unterschritten 
d) Anteil des 131 r an IPH-, AC 6120- und CG 0,8-Betten (sonst an CG 0,8-Betten) 
w 
0 






a) ur an agene1genes 
Dekontaminationsfaktor 
Sammel-
periode . h 131! orgamsc es elementares 131r gesamtes 131r 
1 b) - - -
2 2,5 (3) 6,5 (4) 4,9 (3) 
3 1,2 (3) 1,9 (4) 2,0 (3) 
4 9,1 (2) 1,0 (4) 1,4 (3) 
5 9,3 (2) 3,4 (4) 1,5 (3) 
6 7,8 (2) 1,1 (4) 1,4 (3) 
7 6,8 (2) > 1,0 (5) c) 1,2 (3) 
8 1,0 (3) 4,2 ( 4) 1,7 (3) 
- - - ·-
a) entsprechend den Werten der Tabelle 9 
b) keine sinnvollen Werte errechenbar 
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Tabelle 11: Abscheidegrad der Aktivkohle 207B (KI) für 131 r,beaufschlagt als CH3I, vor und nach Alterung in der Anlagenraumabluft 
Abscheidung unter Betriebsbedingungen des Anlagenraumabluftfilters: 
Temperatur: 30 °C; rel. Feuchte: 30 %; Verweilzeit: 0,09 s/5 cm (vgl. Tabelle 6) 
Bettiefe a) 
Abscheidegrad (%) b) 
( cm) integral differentiell C) 
vor Alterung nach Alterung d) vor Alterung 
2,5 86,2 14,1 86,2 
5,0 98,3 52,2 87,7 
7,5 99,77 84,8 86,6 
10,0 99,976 96,8 89,5 
12,5 99,9979 99,38 91,0 
15,0 99,99986 99,88 93,2 
17,5 - 99,971 -
20,0 - 99,9954 -
22,5 - 99,99952 -
a) Originalschichtung der gealterten Aktivkohle (aus Bypass) 
b) - : maximal nachweisbarer Abscheidgrad überschritten 
(ebenso bei höherer als der angegebenen Bettiefe) 
c) Abscheidegrad eines Bettes von 2,5 cm Tiefe 
d) Dauer: 2 Monate 

















2078 (KI) I CH3 131J 
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Durchlangrad als Funktion der Bettiefe 
bei verschiedenen Alterungszeiten 
Abb. 9 + 
+ Betriebsbedingungen; vgl. Tabelle 11 
Tabelle 12: Abscheidegrad der Aktivkohle 207 B (KI) fUr 1311, beaufschlagt als 12, vor und nach Alterung in der Anlagenraumabluft 
Abscheidung unter Betriebsbedingungen des Anlagenraumabluftfilters: 
Temperatur: 30 °C; rel. Feuchte: 30 %; Verweilzeit: 0,09 s/5 cm (vgl. Tabelle 6) 
Settiefe a) Abscheidegrad (%) b) 
(cm) integral differentiell c) 
vor Alterung nach Alterung d) vor Alterung 
1,25 99,75 87,9 99,75 
2,50 99,9982 99,67 99,29 
3,75 99,99984 99,944 91,00 
5,00 - 99,972 -
7,50 - 99,9932 -
10,00 - 99,9985 -
a) Originalschichtung der gealterten Aktivkohle (aus Bypass) 
b) - : maximal nachweisbarer Abscheidegrad Uberschritten 
(ebenso bei höherer als der angegebenen Bettiefe) 
c) Abscheidegrad eines Bettes von 1,25 bzw. 2,5 cm Tiefe 

















2078 (KI) I 131J2 
30 °C, 30 °/o r.F. 




10 15 20 25 
Settiefe [cm] 
Durchlangrad als Funktion der Settiefe 
bei verschiedenen Alterungszeiten 
Abb. 10 + 
+ Betriebsbedingungen; vgl. Tabelle 12 
Tabelle 13: Abscheidegrad der Aktivkohle 207 B (KI) fUr 131 r, 
beaufschlagt als CH3I, vor und nach Alterung in 
der Anlagenraumabluft 
Abscheidung unter Auslegungsbedingungen des Anlagen-
raumabluftfilters: 
Temperatur: 30 oc; rel. Feuchte: 70 %; Verweilzeit: 0,1 s/5 cm 
(vgl. Tabelle 6) 
Abscheidegrad (integral) (%) b) 
Be_li~~fe a) vor Alterung nach Alterung c) 
2,5 73,3 58,4 
5,0 93,0 81,3 
7,5 98,1 91,8 
10,0 99,51 96,5 
12,5 99,86 98,4 
15,0 99,966 99,32 
17,5 99,9908 99,68 
20~0 99,9977 99,85 
22,5 99,99950 99,932 
25,0 99,999901 99,968 
27,5 - 99,985 
30,0 - 99,9917 
a) keine Originalschichtung der gealterten Aktivkohle 
(gemischte Aktivkohle aus Kontrollfilter) 
b) : maximal nachweisbarer Abscheidegrad Uberschritten 





2078 (KI), CH3 1311 
30 °C , 70 °/o r.F. 
0,1 s/5 cm 
~ ~} Monate 
5 10 15 
Settiefe [cm] 
20 25 
Durchlangrad als Funktion der Bettiefe 
bei verschiedenen Alterungszeiten 
Abb. 11 + 
+ Auslegungsbedingungen; vgl. Tahelle 13 
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- Substanzen ... ... 
mit hoher 
8 ...... Flüchtigkeit .. ... 
(> Decan) 
....•.... ... .. ...... Substanzen 
.. ~ mit geringer .. 1-
Flüchtigkeit 
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• . 
• • . . . 
• Ii • 8 ß 
I I I I I 
5 10 15 20 25 30 
Settiefe [cm] 
Seladung von 2078 (KI) mit organischen Substanzen 
bei einer Alterungszeit von 2 Monaten 
Abb. 12 + 
+ Substanzen mit hoher Flüchtigkeit: 
Xylol, Nonan u.a.; 
Substanzen mit geringer Flüchtigkeit: 
Decan, Dodecan u.a. 
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5. Diskussion der Ergebnisse 
Eine Obersicht der nach den verschiedenen Testmethoden ermittelten Dekon-
taminationsfaktoren des Anlagenraumabluftfilters für organisches 131 i am 
Anfang und Ende der achtwöchigen Untersuchungzeit gibt Tabelle 14. Der 
Dekontaminationstaktor für anlagenfremdes (eingeleitetes) organisches 131 1 
(CH3
131 I) war mit einem Wert von 105 bzw. 104 um mehr als eine Größenord-
nung höher als der Dekontaminationsfaktor für anlageneigenes (in der Abluft 
vorhandenes) organisches 131 1. Er entsprach dem Dekontaminationsfaktor für 
anlageneigenes elementares 131 1 ( vgl. Abb. 8). Aus den Labortests unter 
Betriebs- und Auslegungsbedingungen folgten Dekontaminationstaktoren für 
CH3
131 r von größer als 106, abgesehen vom Fall gealteter Aktivkohle unter 
Auslegungsbedingungen, in dem ein Wert von 104 bis 105 gefunden wurde. 
Aus den Dekontaminationstaktoren können folgende Schlüsse hinsichtlich der 
RUckhaltung des 1311 durch das Iodfilter gezogen werden: 
a) Das Iodfilter wies, entsprechend den Dekontaminationsfaktoren für anlagen-
fremdes CH 3
131 r und anlageneigenes 13112, eine Leckage von 10-
2bis 10-3% auf. 
b) Die tatsächliche RUckhaltung des organischen 131 r, gegeben durch einen 
Dekontaminationsfaktor von größenordnungsmäßig 103, wurde durch die 
Rückhaltung von 131 1 in Form von penetrierende~ Iodverbindungen bestimmt. 
Das Auftreten von organischen penetrierenden Iodverbindungen wurde mit 
speziellen diskriminierenden Iodsammlern nachgewiesen (vgl. Abb. 7). 
Der Anteil dieser Verbindungen in der ungefilterten Anlagenraumabluft war 
klein (ca. 1 %) , aber ausreichend zur Begrenzung der tatsächlichen RUck-
haltung von organischem 131 I. Der Anteil von 1% entspricht im hypothetischen 
Fall völliger Penetration dieser Verbindungen einem Dekontaminationsfaktor für 
organisches 1311 von 100. 
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Aus den Dekontaminationsfaktoren lassen sich folgende Schlüsse hinsichtlich 
der Aussagekraft der Testmethoden ziehen: 
a) Vor-Ort-Tests mit anlageneigenem 1311 können bei Unterscheidung der 
131 1-Komponenten (Einsatz von diskriminierenden lodsammlern) realistische 
Werte zur Rückhaltung von 1311 durch ein Iodfilter liefern. 
b) Labortests von Aktivkohle aus Kontrollfiltern mit CH3
131r unter Aus-
legungsbedingungen können Dekontaminationsfaktoren ergeben, die um 
mehr als eine Größenordnung höher als die Dekontaminationsfaktoren 
für anlageneigenes organisches 1311 unter Betriebsbedingungen sind. 
Bei älterer Aktivkohle ist der Unterschied relativ klein (etwa eine 
Größenordnung). Mit Labortests von Aktivkohle aus Kontrollfiltern 
mit CH3
131 I kann trotzdem der Zustand der Aktivkohle im Iodfilter 
in befriedigendem Maße überwacht werden, da, wie erwähnt, der Dekonta-
minationsfaktor für anlageneigenes organisches 1311 infolge des Auf-
tretens von penetrierenden organischen Iodverbindungen nicht unter 
et\IJa 100 fa 11 en kann. 
Vor-Ort-Tests mit anlageneigenem 131 r erfordern eine ausreichend hohe 1311-Kon-
zentration. Soll ein Dekontaminationsfaktor von 102 nachgewiesen werden, 
so ist bei einwöchiger Sammelzeit eine minimale 1311-Konzentration von 
etwa 10-12 Ci/m3 nötig. Solche Konzentrationen werden in wesentlichen 
Abluftströmen, in denen Iodfilter betrieben werden (z. B. Anlagenraumab~ 
luftvon DWR,Spülluft von SWR),nach den vorliegenden Erfahrungen i. allg. über-
schritten I 26, 27, 31/. Es ist zudem zu überlegen, ob nicht bei Normal-
betriebsfiltern generell ein niedrigerer minimaler Dekontaminationsfaktor 
für organisches 1311 als 102 gefordert werden sollte /6, 32/. 
Hinsichtlich der Alterung ist zu sagen, daß der Abscheidegrad für CH 3
131 r 
in den Aktivkohleschichten am niedrigsten war, die am stärksten mit schwer-
flüchtigen organischen Stoffen (Decan, Dodecan) beladen waren. Dieser Zu-
sammenhang wurde bei Untersuchungen in der Anlagenraumabluft eines anderen 
Druckwasserreaktors bei gleicher Alterungszeit ebenfalls gefunden /5, 13, 14/. 
Trotzdem darf er nicht verallgemeinert werden, da die Alterung noch auf 
anderen Faktoren, wie Adsorption von organischen, den pH-Wert senkenden Sub-
stanzen, beruhen kann. Im vorliegenden Fall war letztere allerdings un-
bedeutend. 
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Angesichts der Bedeutung schwerflüchtiger organischer Stoffe hinsichtlich 
der Alterung von Aktivkohlefiltern sollte bei Vorfilterung eine deutliche 
Erhöhung der Standzeit möglich sein. Es sei erwähnt, daß dieses beim DWR 4 
tatsächlich beobachtet wurde. Nach Abschluß der Untersuchungen wurde das 
Anlagenraumabluftfilter nämlich mit eingebautem Vorfilter weiterbetrieben. 
Das dritte Kontrollfilter wurde nach einer zusätzlichen kontinuierlichen 
Betriebszeit von acht Wochen geprüft. Die Ergebnisse stimmten im Rahmen 
der Meßgenauigkeit mit den beim ersten und zweiten Kontrollfilter erzielten 
überein. Die bei den drei Kontrollfiltern unter Auslegungsbedingungen er-
zielten Abscheidegrade für CH3





AG = 99,9894 %; 
AG = 99,9917 %; 
AG = 99,9888 %. 
Von stark erhöhter Standzeit eines Anlagenraumabluftfilters eines Druck-
wasserreaktors nach Einbau eines Vorfilters mit nichtimprägnierter Aktiv-
kohle wird in der Literatur berichtet /33/. Mit Aktivkohlen, die in letzter 
Zeit auf den Markt gekommen sind /34, 35/, wäre eventuell eine weitere 
Erhöhung der Standzeit möglich. 
Tabelle 14: Dekontaminati§rsfa~tor des Anlagenraumabluftfilters für 
organisches I aJ nach verschiedenen Testmethoden 
Testmethode Dekontaminationsfaktor b) Bemerkungen 
vor I in nach I in 
Sammelperiode 1 Sammelperiode 8 
(vol'' Alterung) (nach Alterung) c) 
anlagen- 5 4 fremdes ca. 10 ca. 10 vgl. Tabelle 8 
Vor-Ort- 1311 
Test anlagen- Wert der Sammelperiode 2 d); 
eigenes ca. 103 ca. 103 I vgl. Abb. 8 
1311 
Betriebs- 30 °C, 30% r.F., 57 cmls 
bedingungen > 106 > 106 (Verweilzeit: 0,53 s); Aktivkohle aus Bypass; Labor- vgl. Abb. 9 
Test Auslegungs- 30 °C, 70 % r.F., 50 cmls 
bedingungen > 106 10
4 - 105 (Verweilzeit: 0,60 s); 
Aktivkohle aus Kontrollfilter; 
vgl. Abb. 11 
a) CH 3
131 I in den Vor-Ort-Tests mit anlagenfremdem 1311 und in den Labortests 
b) gemessen bzw. extrapoliert auf eine Settiefe von 30 cm 
c) Dauer: 2 Monate 






Die Abscheidung von 131 1 durch ein Anlagenraumabluftfilter eines deutschen 
Druckwasserreaktors (DWR 4) wurde mit mehreren Methoden bestimmt, um insbe-
sondere zuverlässige Daten zu gewinnen. Außerdem wurden Untersuchungen zur 
Klärung der Ursache für die Alterung der im Anlagenraumabluftfilter ent-
haltenen Aktivkohle (2078 - KI) durchgeführt. Bei dem untersuchten Anlagen-
raumabluftfilter war in vorhergehenden Messungen mit anlageneigenem (in 
der Abluft vorhandenem) 1311 eine sehr schnelle Alterung festgestellt worden. 
Es wurden folgende wesentlichen Ergebnisse erzielt: 
a) Das Iodfilter wies, entsprechend den Dekontaminationsfaktoren für anlagen-
fremdes (eingeleitetes) CH 3
131 r und anlageneigenes 13112, eine Leckage 
von 10-2 bis 10-3 % auf. 
b) Die tatsächliche Rückhaltung des organischen 131 1, gegeben durch einen 
Dekontaminationsfaktor von größenmäßig 103, wurde durch die Rückhaltung 
von 131r in Form von penetrierenden Iodverbindungen bestimmt. 
c) Die tatsächliche Rückhaltung von organischem 1311 war um mehr als eine 
Größenordnung geringer als die Rückhaltung von CH3
131 r unter Aus-
legungsbedingungen. 
d) Die Alterung beruhte vorwiegend auf Adsorption von schwerflüchtigen 
organischen Stoffen (Decan, Dodecan). 
Es ist zu betonen, daß die Ergebnisse weitgehend mit Befunden analoger Unter-
suchungen in anderen deutschen Druckwasserreaktoren übereinstimmen, soweit 
vergleichbare Werte vorliegen. 
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